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ВВЕДЕНИЕ 
Настоящая Книга дополняет состав Обосновывающих материалов к схеме 

теплоснабжения, определенный Требованиями к схемам теплоснабжения и Методическими 

рекомендациями по разработке схем теплоснабжения. Книга включена в состав 

Обосновывающих материалов с целью наглядности описания изменений и дополнений, 

выполненных в ходе актуализации схемы теплоснабжения. 

Рекомендуется каждую последующую ежегодную актуализацию схемы 

теплоснабжения сопровождать аналогичной книгой. 

В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем 

теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. 

(п. 22), схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих 

данных: 

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, 

на который распределяются нагрузки; 

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, 

в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в 

период, на который распределяются нагрузки; 

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в 

части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности 

подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства; 

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний 

период функционирования систем теплоснабжения; 

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный 

период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из 

эксплуатации; 

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; 

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического 

перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации; 

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в 

связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов; 

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в 

том числе расходов аварийных запасов топлива; 

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их 

покрытия. 
В таблице В.1. приведено краткое описание выполнения указанных требований.



Таблица В.1 Анализ выполнения требований по актуализации схемы теплоснабжения в 

соответствии с п. 22 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения 
Данные, подлежащие актуализации Комментарий 

а) распределение тепловой нагрузки между 

источниками тепловой энергии в период, на 

который распределяются нагрузки; 

Данные мероприятия отсутствуют как в 

утвержденной схеме теплоснабжения, так и в 
предлагаемой актуализации. 

б) изменение тепловых нагрузок в каждой 

зоне действия источников тепловой энергии, в 

том числе за счет перераспределения 

тепловой нагрузки из одной зоны действия в 

другую в период, на который распределяются 

нагрузки; 

Данные мероприятия отсутствуют как в 

утвержденной схеме теплоснабжения, так и в 
предлагаемой актуализации. 

в) внесение изменений в схему 

теплоснабжения или отказ от внесения 

изменений в части включения в нее 

мероприятий по обеспечению технической 

возможности подключения к системам 

теплоснабжения объектов капитального 

строительства; 

Согласно исходным данным от Заказчика  на 

период актуализиции 2015-2017гг. изменение 

тепловых нагрузок в каждой зоне действия 

источников тепловой энергии не 

предусмотрено.  

г) переключение тепловой нагрузки от 

котельных на источники с комбинированной 
выработкой тепловой и электрической 

энергии в весенне-летний период 

функционирования систем теплоснабжения; 

Данные мероприятия отсутствуют как в 

утвержденной схеме теплоснабжения, так и в 
предлагаемой актуализации.  

д) переключение тепловой нагрузки от 

котельных на источники с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической 

энергии в отопительный период, в том числе 

за счет вывода котельных в пиковый режим 

работы, холодный резерв, из эксплуатации; 

Данные мероприятия отсутствуют как в 

утвержденной схеме теплоснабжения, так и в 

предлагаемой актуализации 

е) мероприятия по переоборудованию 

котельных в источники комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии; 

Данные мероприятия отсутствуют как в 

утвержденной схеме теплоснабжения, так и в 

предлагаемой актуализации. 

ж) ввод в эксплуатацию в результате 

строительства, реконструкции и технического 

перевооружения источников тепловой 

энергии и соответствие их обязательным 

требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации, и 

проектной документации; 

В результате актуализации схемы 

теплоснабжения определено, что ввод в 

эксплуатацию в результате строительства, 

реконструкции и технического 

перевооружения новвых источников тепловой 

энергии не требуется. 

з) строительство и реконструкция тепловых 

сетей, включая их реконструкцию в связи с 

исчерпанием установленного и продленного 

ресурсов; 

Информация по строительству и 

реконструкции тепловых сетей, включая их 

реконструкцию в связи с исчерпанием 

установленного и продленного ресурсов в 

актуалшизированной схеме не изменилась. 

и) баланс топливно-энергетических ресурсов 

для обеспечения теплоснабжения, в том числе 

расходов аварийных запасов топлива; 

Внесены изменения в Схему теплоснабжения 

и в книгу 2  обосновывающих материалов 

к) финансовые потребности при изменении 

схемы теплоснабжения и источники их 

покрытия. 

Финансовые потребности скорректированы с 

учетом изменения состава проектов по 

строительству и реконструкции источников 

тепловой энергии (мощности) и тепловых 

сетей.  
 



 

 

1. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В 

УТВЕРЖДАЕМУЮ ЧАСТЬ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

0.1     Изменения, внесенные в раздел « Введение» 

В разделе «Введение», таблице В1, включено краткое описание выполненных при 

актуализации схемы теплоснабжения изменений. 

1.1 Изменения, внесенные в главу 1 «Глава 1. Показатели перспективного 

спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах 

МО «Сельского поселения Волченковское» Наро-Фоминского района Московской 

области» 

В связи с отсутствием данных от Заказчика о новых подключениях потребителей тепловой энергии на период  

актуализации схемы теплоснабжения (2015-2017 гг.) глава 1 Схемы теплоснабжения  не изменялась . 

 
1.2 Изменения, внесенные в главу 2 «Перспективные балансы тепловой 

мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» 

Глава скорректирована на странице 14 последний абзац « В соответствии с 

гидравлическими расчетами, радиус эффективного действия источников ограничен зонами действия 

источников, представленными на рисунках 2.1.-2.6». Изменена таблица 2.3. 

 

1.3 Изменения, внесенные в главу  3 «Перспективные балансы 

теплоносителя». 

 РАЗДЕЛЫ 3.1 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И 

МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» И 

3.2 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК ИСТОЧНИКОВ 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ. 

 

1.4 Изменения, внесенные в главу 4 «Предложения по строительству, 

реконструкции и  техническому перевооружению источников тепловой энергии» 

Раздел скорректирован на странице 34: дополнен абзац «При реконструкции 
котельных и строительстве новых модульных газовых котельных Министерство ЖКХ  
Московской области рекомендует применять конденсационные котлы 
отечественного производства типа ВПКГ  (производитель ЗАО «Энерготехмонтаж-
Холдинг»). 

Котлы ВПКГ имеют сертификат соответствия № C – RU.МЛ.107.В.01140. 

Применение котлов ВПКГ позволит резко увеличить энергоэффективность 

теплогенерирующего оборудования, снизить потребление газа и сократить капитальные 

вложения при реконструкции и новом строительстве». 

 

1.5 Изменения, внесенные в главу 5 «Предложения по новому строительству и 

реконструкции тепловых сетей » 

Существующие и перспективные нагрузки потребителей тепловой энергии не 

изменились, характеристики тепловых сетей не изменились на период 2015-2017 гг. а глава 5 

книги 1 представлена без изменений. 



1.6  Изменения, внесенные в главу 6 «Перспективные топливные балансы» 

Глава 6 на стр. 37, 38: изменен номер таблицы на 6.1.  

1.7 Изменения, внесенные в главу 7 «Инвестиции в новое строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение» 

Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой предложений по развитию 

систем теплоснабжения в части источников. тепловой энергии. Подробное описание 

приведено в разделе 7.1,таблица 7.1, , стр. 40   Книги 1. 

        1.8 Изменения, внесённые в главу 8 «Решение об определении единой 

теплоснабжающей организации (организаций)» 

Раздел скорректирован на стр.46, пункт 9 и пункт 10 книги 1:  «9. В настоящее 

время на территории МО сельское поселение Атепцевское действуют две теплоснабжающие 

организации - ООО «Ресурсоснабжение» и ЗАО «ЗЭИМ Элинар». 

10. На основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, 

установленных в Постановления Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об организации 

теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» 

Постановлением Администрации Наро-Фоминского муниципального района Московской 

области от 11.06.2015 №908  статус  единой теплоснабжающей организацией поселения 

присвоен ООО «Ресурсоснабжение». 

1.8.1 Изменения, внесенные в главу 9 «Решения о распределении тепловой 

нагрузки между источниками тепловой энергии» 

Глава 9 изменена  па странице 47 «Для МО сельское поселение Атепцевское. 

распределение перспективной нагрузки между источниками на перспективу до 

2030 г. не планируется». 

 

. 

1.9 Изменения, внесенные в главу  10 «Решения по бесхозяйным тепловым 

сетям» 

Глава 10 приведена без  изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10 ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В РАЗДЕЛ 

«ВВЕДЕНИЕ» И  ГЛАВУ 1 КНИГИ 2 ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К 

СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ 

ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ 

ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» 

 

В раздел «Введение» внесены изменения на страницах 6 -9 «В соответствии с п. 22 

Постановления Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 «О требованиях к схемам 



теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» актуализация схемы теплоснабжения 

проводится в отношении следующих данных: 

- распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на 

который распределяются нагрузки; 

- изменение тепловых нагрузок в зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за 

счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который 

распределяются нагрузки; 

- внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части 

включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам 

теплоснабжения объектов капитального строительства; 

- переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем 

теплоснабжения; 

- переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода 

котельных в пиковый режим, холодный резерв, из эксплуатации; 

- мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной   выработки 

электрической и тепловой энергии; 

- ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического 

перевооружения истоников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации; 

- строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с 

исчерпанием установленного и продленного ресурсов; 

- баланс топливо-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе 

расходов аварийных запасов топлива; 

- финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия. 

В таблице В.1. приведено краткое описание выполнения указанных требований. 



 

Таблица В.1 Анализ выполнения требований по актуализации схемы теплоснабжения 

в соответствии с п. 22 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения 

Данные, подлежащие актуализации Комментарий 

а) распределение тепловой нагрузки 

между источниками тепловой энергии в период, 

на который распределяются нагрузки; 

Данные мероприятия отсутствуют как в 

утвержденной схеме теплоснабжения, так и в 
предлагаемой актуализации. 

б) изменение тепловых нагрузок в 

каждой зоне действия источников тепловой 

энергии, в том числе за счет перераспределения 

тепловой нагрузки из одной зоны действия в 

другую в период, на который распределяются 

нагрузки; 

Данные мероприятия отсутствуют как в 

утвержденной схеме теплоснабжения, так и в 
предлагаемой актуализации. 

в) внесение изменений в схему 

теплоснабжения или отказ от внесения 

изменений в части включения в нее 

мероприятий по обеспечению технической 

возможности подключения к системам 

теплоснабжения объектов капитального 

строительства; 

Согласно исходным данным от 

Заказчика  на период актуализиции 2015-2017гг. 

изменение тепловых нагрузок в каждой зоне 

действия источников тепловой энергии не 

предусмотрено.  

г) переключение тепловой нагрузки от 

котельных на источники с комбинированной 
выработкой тепловой и электрической 

энергии в весенне-летний период 

функционирования систем теплоснабжения; 

Данные мероприятия отсутствуют как в 

утвержденной схеме теплоснабжения, так и в 
предлагаемой актуализации.  

д) переключение тепловой нагрузки от 

котельных на источники с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии в 

отопительный период, в том числе за счет 

вывода котельных в пиковый режим работы, 

холодный резерв, из эксплуатации; 

Данные мероприятия отсутствуют как в 

утвержденной схеме теплоснабжения, так и в 

предлагаемой актуализации 

е) мероприятия по переоборудованию 

котельных в источники комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии; 

Данные мероприятия отсутствуют как в 

утвержденной схеме теплоснабжения, так и в 

предлагаемой актуализации. 

ж) ввод в эксплуатацию в результате 

строительства, реконструкции и технического 

перевооружения источников тепловой энергии и 

соответствие их обязательным требованиям, 

установленным законодательством Российской 

Федерации, и проектной документации; 

В результате актуализации схемы 

теплоснабжения определено, что ввод в 

эксплуатацию в результате строительства, 

реконструкции и технического перевооружения 

новвых источников тепловой энергии не 

требуется. 



Данные, подлежащие актуализации Комментарий 

з) строительство и реконструкция 

тепловых сетей, включая их реконструкцию в 

связи с исчерпанием установленного и 

продленного ресурсов; 

Информация по строительству и 

реконструкции тепловых сетей, включая их 

реконструкцию в связи с исчерпанием 

установленного и продленного ресурсов в 

актуалшизированной схеме не изменилась. 

и) баланс топливно-энергетических 

ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в 

том числе расходов аварийных запасов топлива; 

Внесены изменения в Схему 

теплоснабжения и в книгу 2  обосновывающих 

материалов 

к) финансовые потребности при 

изменении схемы теплоснабжения и источники 

их покрытия. 

Финансовые потребности 

скорректированы с учетом изменения состава 

проектов по строительству и реконструкции 

источников тепловой энергии (мощности) и 

тепловых сетей.  

 

Изменения в Главу 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления 

тепловой энергии для целей теплоснабжения» внесены на странице 12: «Эксплуатирующими компаниями, 

предоставляющими услуги по теплоснабжению на территории сельского поселения Атепцевское являются 

ООО «Ресурсоснабжение» и ЗАО «ЗЭИМ Элинар», на странице 13 «В сельском поселении Атепцевское 

действуют две теплоснабжающие организации - ООО «Ресурсоснабжение» и ЗАО «ЗЭИМ Элинар». 

Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) обусловлены зонами действия источников 

теплоснабжения представленными на рисунках 1.1.1-1..1.6».. 

2. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В  ГЛАВУ 2 

КНИГИ 2 ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ "Перспективное потребление 

тепловой энергии на цели теплоснабжения" 

 ГЛАВА 2 «    "Перспективное потребление тепловой энергии на цели 

теплоснабжения" не изменялась. 

3. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЁННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В 

ГЛАВУ 3  КНИГИ 2 ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К 

СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ «ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 
Глава 3  Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа 

изменена за счет введения в нее дополнительных схем тепловых сетей источников 
теплоснабжения: рис. 3.1.4 – 3.1.9. 

 



4. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В КНИГУ 2 

ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ,  ГЛАВА 4 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ 

НАГРУЗКИ». 

 
     Глава 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 

энергии и тепловой нагрузки» изменена  таблица 4.2.1 в Книге 2. Актуализированной 

схемы теплоснабжения на  2017 г. 

5. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В КНИГУ 2 

ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГЛАВА 5  «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И 

МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ» 

 

Глава 5 ««Перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими 

установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» не изменялась. 

 

 

6. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЁННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В КНИГУ 2 

ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГЛАВА 6 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ» 

 

                   Глава 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 

источников тепловой энергии»   изменилась на странице  46: «При реконструкции котельных и 

строительстве новых модульных газовых котельных Министерство ЖКХ  Московской 

области рекомендует применять конденсационные котлы отечественного производства типа 

ВПКГ  (производитель ЗАО «Энерготехмонтаж-Холдинг»). 

Котлы ВПКГ имеют сертификат соответствия № C – RU.МЛ.107.В.01140. 

Применение котлов ВПКГ позволит резко увеличить энергоэффективность 

теплогенерирующего оборудования, снизить потребление газа и сократить капитальные 

вложения при реконструкции и новом строительстве» и на странице 51: «С учетом 

представленных сведений по перспективной загрузке, а она увеличивается незначительно 

только по котельной ЗАО «ЭЗИМ»  (с 8,05 Гкал/ч.  до 8,33 Гкал/ч) перспективные радиусы 

эффективного теплоснабжения будут соответствовать зоне теплоснабжения всех источников 

теплоснабжения». 

 

 

7. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В КНИГУ 2 

ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ 



ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГЛАВА 7 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ» 

 

Глава 7 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и 

сооружений на них Книги 2  не изменилась. 

8. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В КНИГУ 2 

ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГЛАВА 8  «Перспективные топливные 

балансы» 

Данная глава корректировалась на странице 55: «В РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА К 

КОТЕЛЬНОЙ ЗАО «ЗЭИМ ЭЛИНАР» ПЛАНИРУЕТСЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ НОВОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ 

«ГОСТИНИЦА». 

 

 

9.  ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В КНИГУ 2 

ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГЛАВА 9 «ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» 
 

В связи с незначительным увеличением перспективной нагрузки 

потребителей тепловой энергии: на 0,28Гкал/ч, наличием резерва тепловой 

мощности  32,61Гкал/ч, надежность теплоснабжения на расчетный период не 

изменится, а содержание главы 9 не приводится. 

10.  ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В КНИГУ 2 

ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГЛАВА 10 «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ». 

 Глава 10 изменена на странице 57 и 58 в таблице 10.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

11.  ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В КНИГУ 2 

ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГЛАВА 9 «ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 

ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ». 



Глава 10 «Обоснование предложения по определению единой 

теплоснабжающей организации» изменена на странице 63 книги 2: «В 

настоящее время на территории МО сельское поселение Атепцевское 

действуют две теплоснабжающие организации - ООО «Ресурсоснабжение» и 

ЗАО «ЗЭИМ Элинар». 

На основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, 

установленных в Постановления Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об 

организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства РФ» Постановлением Администрации Наро-Фоминского 

муниципального района Московской области от 11.06.2015 №908  статус  

единой теплоснабжающей организацией поселения присвоен ООО 

«Ресурсоснабжение».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


